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Reg. No. 103/S-008

1. Objednavatel’ skilok :

Néazov organizacie :
Adresa organizacie :
ICO: 3668 2888

Protokol o skuske ¢.:

2. Oznacenie zakazky : 1.16/060

3. Matrica odobratej vzorky:

pitna voda

Regiondlna voddrenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o0.
J. Palu 2/3, 914 41 Nem$ova

A - akreditovana skuska

5823/2017

4. ]?i‘wody odberu a analyzy vzorky: § 5 ods. 4 nariadenia vlady SR ¢ 354/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :

Trencianska Zavada - Nad Oborou

Oznadenie zdroja : OM1/T/-RD ¢.67

Eviden¢né ¢€islo vzorky :

6. Vysledky skidok :

5823/2017

B.Fyzikdlne a chemické ukazovatele

Vzorku odobral : objednavatel

Datum odberu :

20.6.2017

Datum prevzatia vzorky : 20.6.2017

a) anorganické ukazovatele

Nizov skadky Hodnota | Jednotka | Neistota| PouZitd metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skisky

Antimén <0,001 | mg/l PP-DCH-114 A 0,005 | vyhovuje
Arzén <0,001 | mg/l PP-DCH-114 A 0,01 vyhovuje
Bor - - <0,01 mg/1 PP-DCH-58 A 1,0 | vyhovuje
Dusi¢nany 17,1 mg/1 10% PP-DCH-24 A 50 vyhovuje
Dusitany B ~ <0,01 mg/1 PP-DCH-25 A 0,5 vyhovuje
Fluoridy <0,10 mg/1 PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje
Chrém celkovy o - <0,001 | mg/l _ PP-DCH-58 A 0,05 | vyhovuje
Kadmium <0,0003 | mg/l PP-DCH-58 A 0,005 | vyhovuje
Kyanidy celkové B | <0,003 [ mg/l PP-DCH-12 A 0,05 | vyhovuje
(Med’ 0,002 mg/l 15% PP-DCH-58 | A 2 vyhovuje
Nikel <0,001 | mg/l PP-DCH-58 A 0,02 | vyhovuje
Olovo <0,001 | mg/l PP-DCH-113 A 0,01 vyhovuje
Ortut’ <0,0002 | mg/l __ PP-DCH-57 A 0,001 | vyhovuje
Selén o <0,001 [ mg/l PP-DCH-114 A 0,01 | vyhovuje
Bromi¢nany <0,01 mg/1 PP-DCH-62 N 0,01 vyhovuje
b) organické ukazovatele

Nézov skudky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie

U skasky

Benzén <0,10 | pg/l PP-DCH-28 A 1 vyhovuje
Dichlérbenzény <0,075 | ngl | PP-DCH-28 A 0,3 vyhovuje
1,2-dichloretan <0,30 ng/l PP-DCH-28 A 3 vyhovuje
Chlérbenzén - <0,10 ng/l | PP-DCH-28 A 10 vyhovuje
4,4-DDT <0,025 | pg/l ~_PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Hexachlérbenzén <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Heptachlér o <0,0075| ngl | PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Lindan <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0.1 | vyhovuje
Metoxychl6r 3 <0,025 | ng/l PP-DCH-18 A 01 vyhovuije
Aldrin <0,0075 | pg/l PP-DCH-18 A 0.1 | vyhovuje
4.4’-DDE <0,025 ug/l PP-DCH-18 A 0.1 vyhovuje
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b) organické ukazovatele
Nizov skisky Hodnota | Jednotka [Neistota| PouZitd metoda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky
Endrin - <0,025 | pg/l ~_ PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |
Suma chlorovanych pesticidov <0,05 ng/l PP-DCH-18 A 0,5 vyhovuje
Suma polyarom. uhlovodikov <0,025 ng/l ___PP-DCH-17 A 0,1 vyhovuje |
Benzo(a)pyrén <0,005 ng/l PP-DCH-17 A 0,01 vyhovuje
Styrén <0,10 pg/l ~ PP-DCH-28 A 20 vyhovuje
1,1.2.2-tetrachléretylén <040 | pgl PP-DCH-28 A 10 vyhovuje
Tetrachlérmetdn <0,20 g/l PP-DCH-28 A 2 vyhovuje
Toluén <0,10 ug/l __ PP-DCH-28 A 50 vyhovuje
Trichléretylén <0,40 ug/l PP-DCH-28 A 10 vyhovuje
o-Xylén <0,10 | ngl PP-DCH-28 A 100 vyhovuje
p-Xylén ~ <0,10 png/l PP-DCH-28 A 100 vyhovuje
Xylény <0,10 ug/l PP-DCH-28 A 100 vyhovuje
¢) dezinfekiné prostriedky a ich vedl’ajSie produkty
Nizov skisky Hodnota | Jednotka [Neistota| PouZith metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skisky
Volny (aktivny)chlér 0,16 mg/l 8% SOP-DCH-31 A 0,3 vyhovuje
Bromdichlérmetan 0,0017 | mg/l 20% PP-DCH-28 A | 0,015 | vyhovuje
2,4-dichlérfenol <0,0005 | mg/l PP-DCH-29 A 0,002 | vyhovuje |
Chloroform <0,0005 | mg/l PP-DCH-28 A 0,04 | vyhovuje
2,4,6-trichlérfenol . <0,0025 mg/l PP-DCH-29 A 0,01 vyhovuje |
Trihalometany spolu <0,035 | mg/l PP-DCH-28 A 0,10 | vyhovuje
d)ukazovatele, ktoré méZu nepriaznivo ovplyvnit’ senzoricka kvalitu pitnej vody
Nizov skasky Hodnota | Jednotka | Neistota| PouZita metdda Typ Limit | Hodnotenie
8] skisky
Absorbancia pri 254 nm <0,01 - PP-DCH-01 A 0,08 | vyhovuje
Amoniakalne iény <0,02 mg/l ‘ PP-DCH-02 A 0,5 vyhovuje
[Rozpustené latky 444 mg/l 9% PP-DCH-15 A 1000 | vyhovuje
Farba B <2 mg/l1 Pt PP-DCH-76 A 20 vyhovuje
Hlinik <0,005 | mg/l PP-DCH-58 A | 02 vyhovuje
ChSK-Mn <0,30 [ mg/l __ PP-DCH-21 A 3 vyhovuje
Chloridy 3,55 mg/l 4% PP-DCH-20 A 250 vyhovuje
Mangan 0,005 mg/1 10% PP-DCH-58 A 0,05 | vyhovuje
Nasytenie kyslikom 106 | % 10% PP-DCH-86 A min.50
Sirany 29,6 mg/1 10% PP-DCH-19 A 250 vyhovuje
Sulfan ] <0,01 | mg/l PP-DCH-71 A 0,01 vyhovuje
Teplota vody - 18 °C 0,2 STN 75 7375 A 8§-12
Zakal <1 FNU PP-DCH-74 A 5 vyhovuje
Pach 0 stupefi PP-DCH-72 N 2 vyhovuje
Zinok ~ 0,015 | mg/l 15% PP-DCH-58 A 3 vyhovuje
Zelezo rozpustené <0,005 | mg/l PP-DCH-58 A 0,2 vyhovuje
Sodik 3,5 mg/1 7% PP-DCH-112 A | 200 vyhovuje
pH - 7,84 - 1 2% PP-DCH-16 A [ 6,5-9,5] vyhovuje
Konduktivita 60.1 mS/m PP-DCH-22 A 125 vyhovuje
e) latky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziadiica
Niazov skudky Hodnota |Jednotka |Neistota| PouZiti metoda Typ Limit |Hodnotenie
U skusky
Horéik 17,5 mg/1 4% _PP-DCH-10 A 125
Vapnik - 107 | mg/l | 4% PP-DCH-09 A min.30 |
Vapnik a horé¢ik 3.38 mmol/l | 4% PP-DCH-11 A 1,L1-50
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f) radiologické ukazovatele

Nizov skisky a U rel dnp PouZiti Meraci pristroj Typ IH Hodnotenie

(merand jednotka) %o (Bg/l) metodika skisky (Bg/l)

AVe-alfa <0,04 0,04 STN 757611 |alfa beta automaticky A 0,1 vyhovuje

( Bg/l ) kap. 4 mera¢ EMS 3

dVe-beta <0,10 0,1 STN 757612 |alfa beta automaticky A 0,5 vyhovuje

( Bg/l ) meraé EMS 3

AVRn222 1,02 20% 0,01 STN 75 7615  |dvojtrasovy A 100 vyhovuje

{ Bg/l ) kap. 2 analyzator MC 2256

Nazov skiisky a U rel dnp Pouzita Meraci pristroj Typ MH Hodnotenie
% (Ba/h) metodika skii¥ky (Bg/l)

dVRn222 1,02 20% 0,01 STN 757615  |dvojtrasovy A 300 vyhovuje

( Bg/l ) kap. 2 analyzator MC 2256

Vysvetlivky: N - neakreditovana skuska, S - skaska vykonana formou subdodéavky
U rel - relativna roz8irena neistota pre kvantil normalneho rozdelenia k=1,96

a - objemova aktivita, av - celkova objemova aktivita, aND - najmensia detegovatelna objemova aktivita pre kvantil normalneho

rozdelenia k=1,65

IH - indika¢na hodnota v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 354/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov
MH -medzna hodnota v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 354/2006 Z. z. v zneni neskor3ich predpisov

Tabulka f.) je uvadzana vo forme, ktoru poZadoval zakaznik.

Uvedené vysledky sa tykaju dodanej vzorky. Protokol o skidke méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzita
bez suhlasu laboratéria k propaga¢nym alebo publikaénym uc¢elom.

7. Dopliiujice informacie :
Dur¢anova Janka

Protokol vypracoval :
Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobos

Détum vykonania skasok :  20.6.2017- 4.7.2017

Pocet listov protokolu :

Datum vydania protokolu : 6.7.2017

Protokol schvilil : Ing.MiroslayjZahon, riaditel’ divizie chémie a mikrobiolagie
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