@ INGEO - ENVILAB, s.r.o. Wy, —— 1N
Rty . e ; o SN 1

Divizia chémie a mikrobioldgie 2 \\\__:_ﬁ/ };.

INGEO-ENVILAB Byteick 16 =1 ESNAS

010 01 Zilina s g
w Telefén : 041/7247367 BN | ey No. 1095008 |
"’lllll\\‘ <

A - akreditovana skuiska

Protokol o skuske ¢.: 7659/2017

1. Objednavatel’ skuSok :

Nazov organizécie : Regiondalna voddrenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova
1CO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :
3. Druh odobratej vzorky: pitna voda
4. Ddvody odberu a analyzy vzorky:Nariadenie vlady ¢.354/2006 - minimélny rozbor pitnej vody pre hromadné

zasobovanie
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu: Horné Stnie Vzorku odobral : Ing.Pal¢ak
Oznacenie zdroja : Vodojem Datum odberu : 15.8.2017
Evidenéné ¢islo vzorky :  7659/2017 Détum prevzatia vzorky : 15.8.2017

6. Vysledky skiidok :

B.Fyzikilne a chemické ukazovatele
a) anorganické ukazovatele

Nizov skasky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skuisky
Absorbancia pri 254 nm 0,01 - 4% PP-DCH-01 A 0,08 | vyhovuje
Amoniakalne iéony ] <0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0,5 vyhovuje K
Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20 | vyhovuje
Dusi¢nany - 3,55 mg/d [ 10% _PP-DCH-24 A 50 vyhovuje
Dusitany <0,01 mg/1 PP-DCH-25 A 0,5 Vyhovuie;
Hlinik 0,026 mg/1 20% PP-DCH-58 A 0,2 vyhovuje
Vol'ny (aktivny)chlér 0,18 | mg/l 8% 3()_P-DCH-31 A 0,3 | vyhovuje
ChSK-Mn 0,33 mg/l 9% PP-DCH-21 A 3 vyhovuje
Mangan 0,005 | mg/l 10% PP-DCH-58 A 0,05 [ vyhovuje
Pach - o 0 stupen PP-DCH-72 N 2 vyhovuje
Zakal <1 FNU PP-DCH-74 A 5 | vyhovuje
Zelezorozpustené | 0,006 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,2 | vyhovuje
Teplota vody 11,9 °C 0,2 STN 75 7375 A | 8-12 )
Konduktivita ] 649 mS/m PP-DCH-22 A 125 | vyhovuje
pH 7.67 - 2% PP-DCH-16 A 6.5 - 9.5 vyhovuje

Vysvetlivky: N - neakreditovana skuska, S - skiaSka vykonana formou subdodavky
U - Rozsirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, 7¢ obsahuje vel'ky podiel hodnot z rozdelenia,
ktoré mozno priradit’ k meranej veli¢ine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa tykaju dodanej vzorky. Protokol o skiske moze byt reprodukovany len kompletny a znadnueho éast msmle byt pouzita
bez suhlasu laboratoria k propagacnym alebo publikacnym acelom. 3

7. Doplitujiice informacie :
Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske :
Protokol vypracoval :  Dur¢anova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpovedd : Ing. Vladimir Dobo$
Datum vykenania skasok : 15.8.2017- 5.9.2017 Diétum vyda %%;L))rotokolu: 5.9.20
Pocet listov protokolu : 1 &

Protokol schvalil :  Ing.Mirosla Zahon riaditel’ divizie chémie a mikrobiolégic
) koniec protokolu P ST T




