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A - akreditovang sktska

Protokol o skaske ¢.: 8512/2017

1. Objednavatel’ skiSok :

Nézov organizacie : Regionalna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizdcie : J. Palu 2/3, 914 41 NemSova
ICO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :
3. Druh odobratej vzorky: pitna voda
4. Dovody odberu a analyzy vzorky:Nariadenie vlady ¢.354/2006 - minimlny rozbor pitnej vody pre hromadné

zasobovanie
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Nemsova Vzorku odobral : Ing.Pal¢ak
Oznacenie zdroja : OMI1 /T/ ZS ul. J. Palu Datum odberu : 12.9.2017
Eviden¢né &islo vzorky :  8512/2017 Datum prevzatia vzorky : 12.9.2017

6. Vysledky skisok :

A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metoda Typ Limit {Hodnotenie
U skisky
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml| 15% | STN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml| 10% | STNISO9308-1 | A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100ml| 16% | STNISO 7899-2 A 0 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1ml | 20% |[STNENISO6222| A 2x10? vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ)1ml | 25% |[STN ENISO6222] A 50 vyhovuje
Bezfarebné bitikovce 0 jedince/ml STN 757711 A 0 vyhovuje !
Zivé organizmy 0 jedince/ml ~ STN757711 A 0 vyhovuje
Vlaknité baktérie 0 jedince/ml | STN 757711 A 0 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pol'a % STN 757711 A 10 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml STN757711 A 0 | vyhovuje
Mitve organizmy 0 jedince/ml STN757711 A 30 vyhovuje
Abioseston - 2 okr.pola %| 13% STN757712 | A 10 vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100 ml| 25% | STN EN 26461-2 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky: N - neakreditovana skoska, S - skadka vykonana formou subdodavky

U - Rozdirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, ze obsahuje vel'ky podiel hodndt z rozdelenia,
ktoré mozno priradit’ k meranej velicine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2,

Uvedené vysledky sa tykaji dodanej vzorky. Protokol o skiske moze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho &ast’ nesmie byt pouzita
bez suhlasu laboratdria k propaga¢nym alebo publikaénym tcéelom.

7. Dopliiujuce informacie :

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej sktske :
Protokol vypracoval : Moravéikova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo3
Datum vykonania sktsok : 12.9.2017- 18.9.2017

Pocet listov protokolu : 1

Protokol schvalil : Ing.Miroslav|Zahon, riaditel divizie chémie a mikrobiologie
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