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A/N - akreditovanad/neakreditovand skaska
Protokol o skuske ¢.: 3130/2018
1. Objednavatel’ skasok :
Nazov organizacie : Regiondlna vodarenské spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nemsova
ICO: 3668 2888
2. Oznadenie zakazky :
3. Matrica odobratej vzorky:  pitna voda
4. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z.
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Horné Stnie /Cakanov/ Vzorku odobral : Ing. Jozef Pal¢ak
Oznaéenie zdroja : VZ /Rybniky/ Déatum odberu : 10.4.2018
Evidenéné &islo vzorky : 3130/2018 Datum prevzatia vzorky : 10.4.2018
6. Vysledky skiaSok :
B.Fyzikalne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Nazov skasky Hodnota [ Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skuiSky
Antimén <1,0 ng/l ~ PP-DCH-114 A 5,0 vyhovuje
Arzén B <1 ng/l - PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje
Boér 0,01 mg/1 10% PP-DCH-58 A 1,0 vyhovuje
Dusi¢nany 114 | mg/l 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje |
Dusitany <0,01 mg/l ] PP-DCH-25 A 0,5 vyhovuje
Fluoridy 0,12 | mg/l 10% PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje |
Chrom celkovy <1 pg/l PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
Kadmium <03 | pgl PP-DCH-58 A 5,0 vyhovuje |
Kyanidy celkové 5 pg/l | 10% PP-DCH-12 A 50,0 | vyhovuje
Med 0,005 mg/l 15% PP-DCH-58 A 2,0 vyhovuje
Nikel <1 ng/l PP-DCH-58 | A 20,0 | vyhovuje
Olovo B <l pgsl PP-DCH-113 A 10,0 | vyhovuje
Ortut’ _<0,2 pg/l PP-DCH-57 A 1,0 vyhovuje
Selén <1 ng/l PP-DCH-114 A 10,0 vyhovuje
Zelezo celkové 0.031 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0.20 | vyhovuje
b) Organické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota [Jednotka |Neistota| PouzZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky
Benzén | <0,10 ng/l PP-DCH-28 A 1,0 | vyhovuje
Chlorbenzén ) <0,10 ng/l PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje
Dichlorbenzény <0,075 ng/l PP-DCH-28 A 0,30 | vyhovuje |
1,2-dichléretan <0,30 ug/l PP-DCH-28 A 3,0 vyhovuje
[Aldrin - <0,0075 | ng/l PP-DCH-18 A 0,03 vyhovuje |
44’-DDE - <0,025 [ pgll PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
4,4’-DDT <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0.1 vyhovuje |
Dieldrin <0,0075 | ngl PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
Endrin - <0,025 | pg/l | PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Hexachlérbenzén <0,025 ng/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Heptachlér <0,0075 [ pg/l PP-DCH-18 A 0,03 vyhovuje
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b) Organické ukazovatele

Nizov skidky Hodnota |Jednotka [Neistota| PouZitd metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skasky

Lindan <0,025 ng/l | _ PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |

Metoxychlor <0,025 | ng/l PP-DCH-18 A 0,1 | vyhovuje

Pesticidy spolu <0,1 pg/l PP-DCH-18 A 0,50 | vyhovuje

Polyaromatické uhlovodiky <0,01 ng/l PP-DCH-17 A 0,10 | vyhovuje

Benzo(a)pyrén <0,005 ng/l PP-DCH-17 A 0,010 | vyhovuje

Tetrachloretén aTrichléretén <04 ng/l PP-DCH-28 A 10,0 vyhovuje

¢) Ukazovatele, vySetrované pri dezinfekcii a chemickej tiprave vody

Nizov skiisky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZitd metdda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky

Volny (aktivny)chlor <0,02 | mg/!l | SOP-DCH-31 A 0,3 | vyhovuje

Bromiénany <2,5 pg/l PP-DCH-62 N 10,0 | vyhovuje |

2.4-dichlorfenol <0,1 | pgl PP-DCH-29 A 2,0 vyhovuje

2,4,6-trichlorfenol <0,1 pg/l PP-DCH-29 A 10,0 | vyhovuje |

Trihalometiny spolu <0,035 | mg/l | PP-DCH-28 A 0,10 | vyhovuje

Striebro <1.0 ng/l PP-DCH-58 A 50.0 | vyhovuje

d) Ukazovatele, ktoré méZu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody

Nizov skusky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skiisky

|Absorbancia pri 254 nm <0,01 - PP-DCH-01 A 0,080 | vyhovuje

Amonne idny <(,02 mg/l | PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje

IFarba <2 mg/] Pt PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje |

ChSK-Mn <0,30 mg/1 PP-DCH-21 A 3,0 vyhovuje

Chloridy 3,90 mg/1 4% PP-DCH-20 A 250 vyhovuje |

Mangén 1,0 pg/l [ 10% PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje

pH 7,58 - 2% |  PP-DCH-16 A 6,5 - 9,5] vyhovuje

|Sirany 25,6 mg/l 10% PP-DCH-19 A 250 | vyhovuje

Teplota vody 8,2 °C 0,2 | STN757375 A )

| Zakal <1 FNU PP-DCH-74 A 5,0 | vyhovuje

Pach - bez zapachu _ _PP-DCH-72 N vyhovuje

Zelezo celkové 0,031 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje

|Konduktivita 58,2 mS/m PP-DCH-22 A 125 vyhovuje

Sodik 4.7 mg/1 7% PP-DCH-112 A 200 vyhovuje

¢) Latky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziadiica

Nazov skisky Hodnota |Jednotka |Neistota| PouZitdi metéda Typ Limit |Hodnotenie
U skusky

Hor¢ik 10,2 mg/1 4% PP-DCH-10 A 125.0 | vyhovuje |

|Vapnik 111 mg/1 4% PP-DCH-09 A min.30 | vyhovuje

Vépnik a horéik 3.18 mmol/l 4% PP-DCH-11 A 1,1 -5.0

C) Radiologické ukazovatele (osved&enie o akreditacii & S-008)

Nizov skisky a U rel dnp Pouziti Meraci pristroj Typ IH Hodnotenie

{merana jednotka) %o (Bg/l) metodika skiasky (Bg/)

dVe-alfa 0,06 60% 0,06 STN 757611 |alfa beta automaticky A 0,10 vyhovuje

( Bg/l ) kap. 4 mera¢ EMS 3

dAVe-beta <0,10 0,1 STN 757612  |alfa beta automaticky A 0,50 vyhovuje

{ Bg/l ) merad EMS 3

dVRn222 1,72 20% 0,03 STN 757615  |dvojtrasovy A 100 vyhovuje

( Ba/l ) kap. 2 analyzator MC 2256

Vysvetlivky: A - akreditovana skiska, N - neakreditovana skiska, S - skiigka vykonand formou subdodavky
U rel - relativna roz3irena neistota pre kvantil normalneho rozdelenia k=1,96
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a - objemova aktivita, av - celkovd objemova aktivita, aND - najmensia detegovatelna objemova aktivita pre kvantil normalneho

rozdelenia k=1,65

IH - indikaéna hodnota v zmysle nariadenia vlady SR ¢&. 247/2017 Z. z. v zneni neskorgich predpisov

Tabulka C.) je uvadzana vo forme, ktort pozadoval zikaznik.

Uvedené vysledky sa tykaju dodanej vzorky. Protokol o skiiske méze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzita
bez shhlasu laboratoria k propagaénym alebo publikaénym tcelom.

7. Dopliiujtice informacie :

Protokol vypracoval : Moravéikova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo3

Datum vykonania sktsok : 10.4.2018- 19.4.2018 Datum vydania protokolu : 23.4.2018
Pocet listov protokolu : 3

Protokol schvalil : - Mgr. Monika Klincova, riaditel’ divizie chémie a mikrobiol6gie

I

— koniec protokolu = - —
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Protokol o odbere vzorky pitnej vody.

Evidenéné ¢islo protokolu: 3130/2018

Dovody odberu vzorky: Objednavka: Regionalna vodarenska spolo¢nost’,
Vlara — Vah, s.r.o., J.Palu 2/3,NemS$ova

Lokalita (miesto odberu): Horné Stnie-Cakanov, Rybniky

Bod odberu (vzorkovany objekt): VZ Rybniky

Oznacenie zdroja vzorky: VZ Rybniky

Datum odberu: 10.4.2018

Cas (zaciatok-ukoncenie odberu):  10:10 — 10:20 hod.

Vzhlad a stay vodného utvaru: Farba (zmyslovo): bez

Zapach (zmyslovo): bez

Chut’ (zmyslovo): bez zavad
Konzervovanie vzoriek (SOP-DCH-31): chladenie 2-5°C
Sposob skladovania a transportu vzoriek: vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5°C
Rozsah poZadovanych lab. analyz:  Podl'a Vyhl. MZ SR €. 247/2017, uplny rozbor

Uprava vody: dezinfekcia: chlorovanie
ina uprava: bez

Ostatné udaje: Miestne meteorologické podmienky:  oblatno

Teplota vzduchu: 18 °C Atmosféricky tlak kPa: - - -
MERANIA NA MIESTE ODBERU
Nazov skusky Hodnota Jednotka Metoda
Teplota vody: 8,2 °C SOP-DCH-31
pH 7,58 PP-DCH-16
Konduktivita 582 puS/em PP-DCH-22
Chlor (aktivny) <0,02 mg/1 SOP-DCH-31

Poznamky k Uprave vzoriek a kontrola kvality:
Odber a konzervdcia vzoriek a kontrola kvality bola vykonand v siilade so smernicou SM-13 podla
metodiky SOP-DCH-31. Teplota prostredia pocas transportu: dataloger — zaznamnik nadstavby

Evidenéné ¢islo protokolu o odbere je zhodné s evidenénym ¢islom protokolu o skiigke,
Protokol o skiske méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Cast’ nesmie byt pouZita
bez stihlasu laboratdria k propagaénym alebo publikaénym uéelom.
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Odobral : Ing. Jozef Palcdak

Schvalil : Ing. Jozef Paléak, manaZér vzorkovania

INGEQO-26/05-0/1 Koniec protokolu



