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Protokol o skuske ¢.: 3132/2018
1. Objednavatel’ skuSok :
Nazov organizicie : Regionalna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizdcie : J. Palu 2/3, 914 41 NemSovd
[CO: 3668 2888
2. Cislo zakéazky :
3. Druh odobratej vzorky: pitna voda
4. Dovody odberu a analyzy vzorky:Vyhldska MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z. -Gpln4 analyza pre HZ
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Horné Sinie Vzorku odobral : Ing. Jozef Pal¢ak
Oznagenie zdroja : VZ 2/HS7/ pravy Datum odberu : 10.4.2018
Evidenéné &islo vzorky :  3132/2018 Datum prevzatia vzorky : 10.4.2018
6. Vysledky skusok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skasky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metoda Typ Limit [Hodnotenie
U skusky

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml| 15% | STN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml| 10% | STN ISO 9308-1 A 0 vyvhovuje
Enterokoky . 0 KTJ/100 ml| 16% | STNISO 7899-2 A 0 vyhovuje |
Kultivov. mikroorg, pri 22 °C 7 KT/Iml | 20% [STNENISO 6222 A 2x102 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ)/1ml | 25% [STNENISO 6222 A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 | jedince/ml STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Vl1dknité baktérie 0 jedince/ml STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml ~ STN 757711 A 0 | vyhovuje |
Mitve organizmy 0 jedince/ml STN 757711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pol'a % | STN757711 | A 10 vyhovuje |
Abioseston 2 pokrpola%| 13% STN 75 7712 A 10 vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml| 25% | STNISO 14189 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky: A - akreditovand skiska, N - neakreditovand skudka, S - skidka vykonana formou subdodavky

U - Rozsirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpokladé, Ze obsahuje vel'ky podiel hodnot z rozdelenia,
ktor¢ mozno priradit’ k meranej veli¢ine. Vypocita sa nasobenim kombinovanej $tandardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2,

Uvedeneé vysledky sa tykaju dodanej vzorky. Protokol o skuske moze byt reprodukovany len kempletny a Ziadna jeho ¢ast” nesmie byt’ pouzita
bez suhlasu laboratéria k propagaénym alebo publikacnym a&elom.

7. Dopliiujuice informacie :

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske :
Protokol vypracoval : Morav¢éikova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo3

Datum vykonania skugok : 10.4.2018- 13.4.2018 Datum vydania protokolu 1 23.4.2018 :

Pocet listov protokolu : 1 &

Protokol schvalil : Mgr. Monika Klincova, riaditel’ divizie chémie a mikrobioldogie
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koniec protokolu
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1. Objednavatel’ skuSok :

Nazov organizacie :
Adresa organizicie :
ICO: 3668 2888

2. Oznadenie zakazky :
3. Matrica odobratej vzorky:

pitna voda

Protokol o skuske ¢.:

A/N - akreditovana/neakreditovana skagka

Regionalna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
J. Palu 2/3, 914 41 NemS$ova

4. Dévody odberu a analyzy vzorky: Vyhldska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z.
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu: Horné Stnie

Oznacenie zdroja : VZ 2/HS7/ pravy

Evidenéné ¢islo vzorky :

6. Vysledky skusok :

3133/2018

B.Fyzikalne a chemické ukazovatele

il) Anorganické ukazovatele

3133/2018

Vzorku odobral : Ing. Jozef Palak
10.4.2018
Datum prevzatia vzorky : 10.4.2018

Datum odberu :

Nizov skiisky Hodnota |Jednotka | Neistota| PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky

Antimén. <1,0 | pgl PP-DCH-114 A 5,0 vyhovuje
Arzén <1 g/l PP-DCH-114 A 10,0 vyhovuje
Bér 0,53 | mg/l 10% PP-DCH-58 A 1,0 vyhovuje
Dusi¢nany 6,24 mg/] 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje
Dusitany <0,01 mg/1 PP-DCH-25 A 0,5 vyhovuje
Fluoridy 0,17 mg/1 10% PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje
Chrém celkovy <1 ug/l ~__PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje |
Kadmium <0,3 | pg/l PP-DCH-58 A 5,0 vyhovuje |
Kyanidy celkové <5 ug/l - PP-DCH-12 A 50,0 | vyhovuje
Med’ 0,002 mg/l 15% PP-DCH-58 A 2,0 vyhovuje
Nikel 6 pg/l 15% PP-DCH-58 | A 20,0 | vyhovuje
Olovo <1 ng/l PP-DCH-113 A 10,0 | vyhovuje
Ortut <0,2 ng/l PP-DCH-57 A 1,0 vyhovuje
Selén <1 ug/l PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje
Zelezo celkové 0,034 | mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje
b) Organické ukazovatele

Nizov skugky Hodnota [ Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie

U skusky

Benzén <0,10 ng/l ~_ PP-DCH-28 A 1,0 | vyhovuje
[Chlérbenzén <0,10 ng/ll | PP-DCH-28 [ A 10,0 | vyhovuje |
Dichlorbenzény <0,075 e/l PP-DCH-28 A 0,30 | vyhovuje
1,2-dichloretan | <0,30 ng/l PP-DCH-28 A 3,0 vyhovuje
Aldrin ~<0,0075 | ng/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje |
4,4’-DDE <0,025 | png/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
4,4’-DDT <0,025 | ngl PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Dieldrin <0,0075 | pg/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje |
Endrin <0,025 ng/l PP-DCH-18 A 0,1 [ vyhovuje
Hexachlorbenzén ~<0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Heptachlor <0,0075 | pg/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
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b) Organické ukazovatele

Nazov skidky Hodnota | Jednotka |Neistota | PouZiti metoda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky

Lindan <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje

Metoxychlor <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje

Pesticidy spolu <0,1 pgsl PP-DCH-18 | A 0,50 | vyhovuje

Polyaromatické uhlovodiky <0,01 | pg/l PP-DCH-17 A 0,10 | vyhovuje

Benzo(a)pyrén ~ <0,005 pg/l PP-DCH-17 A 0,010 | vyhovuje

Tetrachléretén aTrichléretén <04 g/l PP-DCH-28 A 10.0 | vyhovuje

¢) Ukazovatele, vyvSetrované pri dezinfekcii a chemickej iprave vody

Nazov skusky Hodnota |Jednotka |Neistota| PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky

Volny (aktivny)chlor <0,02 | mg/l SOP-DCH-31 A 0,3 | vyhovuje

Bromi¢nany | <25 g/l PP-DCH-62 N | 10,0 | vyhovuje

2.4-dichlérfenol - <0,1 ug/l PP-DCH-29 A 20 vyhovuje

2,4,6-trichlérfenol <0,1 pg/l PP-DCH-29 | A 10,0 | vyhovuje

Trihalometany spolu <0,035 [ mg/l PP-DCH-28 A 0,10 [ vyhovuje

Striebro <1.,0 ng/l PP-DCH-58 A 50.0 vyhovuie

d) Ukazovatele, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody

Nizov skadky Hodnota | Jednotka |Neistota | PouZitd metdda Typ Limit | Hodnotenie
U skiiSky

Absorbancia pri 254 nm <0,01 - PP-DCH-01 A 0,080 | vyhovuje |

Amonne i6ny <0,02 mg/1 PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje |

Farba <2 | mg/l Pt PP-DCH-76 | A 20,0 [ vyhovuje

ChSK-Mn 0,64 mg/1 9% PP-DCH-21 A 3,0 vyhovuje

Chloridy 13,1 - mg/l 4% PP-DCH-20 A | 250 vyhovuje

Mangan 1,0 pe/l | 10% PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje

pH 7,38 - 2% PP-DCH-16 A 6,5 - 9.5| vyhovuje

Sirany 28,6 mg/l 10% PP-DCH-19 A 250 vyhovuje

Teplota vody 10,6 °C__ 0,2 | STN757375 A -

Zakal - <1 FNU PP-DCH-74 A 5,0 | vyhovuje

Pach bez zapachu PP-DCH-72 N vyhovuje

Zelezo celkové 0,034 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje |

Konduktivita 65,9 mS/m PP-DCH-22 A 125 vyhovuje

Sodik 34.8 mg/l 5% PP-DCH-112 A 200 vyhovuje

¢) Latky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziadiica

Nizov skiisky Hodnota |Jednotka [Neistota| PouZiti metdda Typ Limit [Hodnotenie
U skagky

Horé&ik 14,6 mg/1 4% PP-DCH-10 A 125,0 | vyhovuje

| Véapnik 94,6 | mg/l 4% PP-DCH-09 A min.30 | vyhovuje

Vapnik a horéik 2,96 mmol/l 4% PP-DCH-11 A 1.1-5.0

C) Radiologické ukazovatele ( osved&enie o akreditacii &. S-008)

Nizov skusky a U rel asp Pouziti Meraci pristroj Typ IH Hodnotenie

(merand jednotka) % (Bg/l) metodika skusky (Bg/D)

dVc-alfa 0,04 60% 0,04 STN 757611 alfa beta automaticky A 0,10 vyhovuje

( Bg/l ) kap. 4 meraé EMS 3

AVe-beta 0,14 20% 0,1 STN 757612  |alfa beta automaticky A 0,50 vyhovuje

( Bq/l ) merad EMS 3

dVRn222 15,4 20% 0,04 STN 757615 |dvojtrasovy A 100 vyhovuje

{( Bg/l ) kap. 2 analyzator MC 2256

Vysvetlivky: A - akreditovana skudka, N - neakreditovand skiska, S - skidka vykonana formou subdodavky

U rel - relativna rozdirena neistota pre kvantil normalneho rozdelenia k=1,96
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a - objemova aktivita, av - celkova objemovi aktivita, aND - najmensia detegovatelna objemovi aktivita pre kvantil normalneho

rozdelenia k=1,65

IH - indikaénd hodnota v zmysle nariadenia vlady SR &. 247/2017 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

Tabulka C.) je uvadzana vo forme, ktorii pozadoval zakaznik.

Uveden¢ vysledky sa tykaju dodanej vzorky. Protokol o skiiske moze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ast’ nesmie byt' pouzita
bez suhlasu laboratdria k propaga¢nym alebo publikacnym delom.

7. Dopliiujtice informacie :

Protokol vypracoval :  Moravéikova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobos

Datum vykonania skigok : 10.4.2018- 19.4.2018 Datum vydania protokolu : 23.4.2018
Pocet listov protokolu : 3

Protokol schvalil : Mgr. Monika Klincova, riaditel’ divizie chémie a mikrobiologie
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Protokol o odbere vzorky pitnej vody.

Evidenéné ¢islo protokolu: 3132, 3133 /2018
Dévody odberu vzorky: Objednavka: Regionalna vodarenska spolo¢nost’,
Vlara — Véh, s.r.o., J.Palu 2/3,Nemsova
Lokalita (miesto odberu): Horn¢ Srnie — VZ 2 (HS7) pravy
Bod odberu (vzorkovany objekt): vzorkovaci ventil
Oznacenie zdroja vzorky: VZ 2 (HS7) pravy
Datum odberu: 10.4.2018
Cas (zaciatok-ukoncenie odberu): 11:00 - 11:10 hod.
VihPad a stav vodného titvaru: Farba (zmyslovo): bez
Zapach (zmyslovo): bez
Chut’ (zmyslovo): bez zavad
Konzervovanie vzoriek (SOP-DCH-31): chladenie 2-5°C

Sposob skladovania a transportu vzoriek: vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5°C
Rozsah pofadovanych lab. analyz:  Podl'a Vyhlasky MZ SR &. 247/2017 Z.z., Gplny rozbor

Uprava vody: dezinfekcia: chlorovanie
ind uprava: bez

Ostatné udaje: Miestne meteorologické podmienky: obla¢no

Teplota vzduchu: 19 °C Atmosféricky tlak kPa: - - -
MERANIA NA MIESTE ODBERU
Nazov skusky Hodnota Jednotka Metoda
Teplota vody: 10,6 °C SOP-DCH-31
pH Z57 PP-DCH-16
Konduktivita 657 pS/cm PP-DCH-22
Chlér (aktivny) 0,07 mg/l SOP-DCH-31

Poznamky k Uprave vzoriek a kontrola kvality:
Odber a konzervdcia vzoriek a kontrola kvality bola vykonand v stilade so smernicou SM-13 podla
metodiky SOP-DCH-31. T eplota prostredia pocas transportu: dataloger — zdznamnik nadstavby

Eviden¢né ¢islo protokolu o odbere je zhodné s evidenénym &islom protokolu o skugke.
Protokol o skiSke moZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzita
bez sthlasu laboratéria k propaga¢nym alebo publikaénym ucelom.

Odobral : Ing. Jozef Paléak

Schvalil : Ing. Jozef Palcik, manaZér vzorkovania

INGEO-26/05-0/1 Koniec protokolu




