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Protokol o skuske ¢.:

1. Objednavatel’ skuSok :

A/N - akreditovana/neakreditovana skagka

Nézov organizicie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vldra- Viéh, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nemgova

ICO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :

3. Druh odobratej vzorky: pitna voda
4. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 Z.z. -uplna analyza pre HZ

5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Horné Stnie

Oznagenie zdroja : OM4/M/- OcU H. Stnie

Evidenéné ¢islo vzorky :

6. Vysledky sku$ok :

A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele

4464/2018

4464/2018

Vzorku odobral : Mgr. Monika Klincova
15.5.2018
Datum prevzatia vzorky : 15.5.2018

Datum odberu

Nizov skisky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metéda Typ Limit |Hodnotenie
U skiasky

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml| 15% | STN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml| 10% [ STNISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100ml| 16% | STNISO 7899-2 A 0 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1ml | 20% [STNENISO6222| A 2x10? vyhovuje |
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KT/ 1ml | 25% |[STNENISO 6222| A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml STN 757711 A 0 vyhovuje
VlIaknité baktérie 0 jedince/ml STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml STN 75 7711 A 0 vyhovuje
Mrtve organizmy 0 jedince/ml STN 75 7711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0  pokr.pola % STN 75 7711 A 10 vyhovuje
Abioseston 2 okr.pol'a %| 13% STN 75 7712 A 10 vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml| 25% STN ISO 14189 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky: A - akreditovand skuska, N - neakreditovana skudka, S - skiska vykonané formou subdodavky

U - Roz3irend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, Ze obsahuje velky podiel hodndt z rozdelenia,
ktoré mozno priradit’ k meranej veli¢ine. Vypotita sa nisobenim kombinovanej §tandardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2,
Uveden¢ vysledky sa tykaji dodanej vzorky. Protokol o skiidke méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Sast nesmie byt pouzita
bez suhlasu laboratdria k propaga¢nym alebo publikaénym acelom.

7. Dopliiujice informacie :

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skagke :

Protokol vypracoval :

Moravéikova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo§

Datum vykonania skasok :
Poget listov protokolu : 1

15.5.2018- 18.5.2018

Détum vydania protdkéiu : 29.5.2018

Protokol schvalil : Mgr. Monika Klincova, riaditel’ divizie chémie a mikrobiolégie
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1. Objednavatel’ skisok :
Nazov organizicie :
Adresa organizacie :

ICO: 3668 2888

2. Oznadenie zakazky :

3. Matrica odobratej vzorky:

Protokol o skuske ¢.:

pitna voda

A/N - akreditovana/neakreditovana skuska

Regionalna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova

4. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z.
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :

Horné Srnie

Oznadenie zdroja : OM4/M/- OcU H. Stnie

Evidenéné ¢islo vzorky :

6. Vysledky skuSok :

4465/2018

B.Fyzikdlne a chemické ukazovatele

a) Anorganické ukazovatele

4465/2018

Vzorku odobral : Mgr. Monika Klincova
' 15.5.2018
Déatum prevzatia vzorky : 15.5.2018

Datum odberu

Nazoyv skasky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZitdi metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skidky
Antimon <1,0 ng/l PP-DCH-114 A 5,0 vyhovuje
Arzén <1 ng/l PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje |
Bér 0,46 mg/] 10% PP-DCH-58 A 1,0 vyhovuje
Dusi¢nany 5,06 mg/] 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje
Dusitany <0,01 mg/1 PP-DCH-25 A 0,5 vyhovuje
Fluoridy 0,13 mg/1 10% PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje
Chrém celkovy <1 ng/l PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
Kadmium <0,3 ug/l PP-DCH-58 A 5,0 vyhovuje
Kyanidy celkové <5 | pgil ~_ PP-DCH-12 A 50,0 | vyhovuje
Med’ 0,003 mg/l 15% PP-DCH-58 A 2,0 vyhovuje
Nikel 1] pgl 15% PP-DCH-58 A 20,0 [ vyhovuje
Olovo <1 ug/l PP-DCH-113 A 10,0 | vyhovuje |
Ortut’ | <0,2 pg/l PP-DCH-57 A 1,0 vyhovuje
Selén <1 ug/l PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje |
Zelezo celkové <0,005 | mg/l PP-DCH-58 A 0,20 [ vyhovuje
b) Organické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota [ Jednotka | Neistota| PouZith metida Typ Limit | Hodnotenie
U skiisky
Benzén <0,10 neg/l PP-DCH-28 A 1,0 vyhovuje
Chlérbenzén <0,10 neg/l PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje
Dichlérbenzény ) <0,075 ng/l PP-DCH-28 A 0,30 [ vyhovuje
1,2-dichléretan <0,30 pg/l PP-DCH-28 A 3,0 vyhovuje
Aldrin <0,0075| npgl PP-DCH-18 [ A 0,03 vyhovuje
4.4’>-DDE <0,025 | ngl PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |
4,4’-DDT <0,025 | ngl PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Dieldrin <0,0075 | ugl PP-DCH-18 A 0,03 vyhovuje
|Endrin - <0,025 ug/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |
Hexachlorbenzén <0,025 | pgl PP-DCH-18 | A 0,1 vyhovuje
Heptachlor <0,0075 | ng/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje




INGEO - ENVILAB, s.r.o. Protokol o skadke ¢.: 4465/2018 2/3

b) Organické ukazovatele

Nazov skudky Hodnota |Jednotka |Neistota| Pouziti metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky
Lindan - <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |
Metoxychlér <0,025 ng/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Pesticidy spolu ~ <0,1 ng/l PP-DCH-18 A 0,50 | vyhovuje |
Polyaromatické uhlovodiky <0,01 pg/l PP-DCH-17 A 0,10 | vyhovuje
Benzo(a)pyrén | <0,005 ng/l PP-DCH-17 A 0,010 | vyhovuje
Tetrachloretén aTrichléretén <1,0 ng/l PP-DCH-28 A 10.0 | vyhovuje

¢) Ukazovatele, vy$etrované pri dezinfekcii a chemickej tiprave vody

Nazov skasky Hodnota | Jednotka [Neistota | Pouzitd metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skisky

Vol'ny (aktivny)chlér 0,15 mg/1 8% SOP-DCH-31 | A 0,3 vyhovuije

Bromiénany <2,5 g/l - PP-DCH-62 N 10,0 [ vyhovuje

2,4-dichlérfenol <0,1 ng/l PP-DCH-29 | A 2,0 vyhovuje

2,4,6-trichlérfenol - <0,1 ng/l PP-DCH-29 A 10,0 | vyhovuje

Trihalometany spolu 0,009 | mg/l 25% | PP-DCH-28 | A 0,10 | vyhovuje

Striebro <1,0 ng/l PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje

d) Ukazovatele, ktoré mdéZu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody

Nizov skusky Hodnota |Jednotka [Neistota| PouZitd metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky

Absorbancia pri 254 nm 0,01 - 4% PP-DCH-01 A 0,080 | vvhovuje

Amoénne i6ny <0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje

Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje

ChSK-Mn <0,30 mg/l PP-DCH-21 A 3.0 vyhovuje

Chloridy 14,2 mg/1 4% PP-DCH-20 A 250 vyhovuje

Mangén 4,0 ng/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 [ vyhovuje

pH 7,22 - 1% PP-DCH-16 A 6,5 -9,5| vyhovuje

Sirany 31,3 mg/1 10% PP-DCH-19 A 250 vyhovuje

Teplota vody 15,7 °C 0,2 STN 75 7375 A

Zakal ] <1 FNU ] PP-DCH-74 A 5,0 | vyhovuje |

Pach - chlorovy ~_ PP-DCH-72 N vyhovuje

Zelezo celkové <0,005 mg/l | PP-DCH-58 | A 0,20 | vyhovuje

Elektrolyticka vodivost’ ] 65.4 mS/m 10% | PP-DCH-22 A 125 vyhovuje

Sodik 32,5 mg/1 5% PP-DCH-112 A 200 vyvhovuje

e) Latky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziadica

Nazov skusky Hodnota |Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit |Hodnotenie
U skasky

Hor¢ik 15,1 mg/1 4% PP-DCH-10 [ A 125,0 | vyhovuje

Vapnik | 946 mg/l 4% PP-DCH-09 A min.30 | vyhovuje

Vapnik a horéik 2,98 mmol/] 4% PP-DCH-11 A 1.1-5.0

C) Radiologické ukazovatele ( osvedéenie o akreditacii €. S-008)

Nizov skiidky a U rel anp PouZitd Meraci pristroj Typ IH Hodnotenie

(merand jednotka) % (Bg/l) metodika skusky | (Bg/l)

dVe-alfa <0,04 0,04 STN 75 7611 alfa beta automaticky A 0,10 vyhovuje

{ Bg/l ) kap. 4 meraé EMS 3

dVe-beta 0,12 20% 0,1 STN 757612  |alfa beta automaticky A 0,50 vyhovuje

{ Ba/l ) meraé EMS 3

dVRn222 13 20% 0,06 STN 757615  |dvojtrasovy A 100 vyhovuje

{ B/l ) kap. 2 analyzator MC 2256

Vysvetlivky: A - akreditovana ski3ka, N - neakreditovana skuska, S - skudka vykonana formou subdodavky
U rel - relativna rozsirena neistota pre kvantil normalneho rozdelenia k=1,96
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a - objemova aktivita, av - celkova objemova aktivita, aND - najmendia detegovatel'na objemova aktivita pre kvantil normélneho

rozdelenia k=1,65

IH - indika¢na hodnota v zmysle nariadenia vlady SR €. 247/2017 Z. z. v zneni neskorSich predpisov

Tabul'ka C.) je uvadzana vo forme, ktoru poZadoval zakaznik.

Uvedené vysledky sa tykaji dedanej vzorky. Protokol o sk(i8ke mdze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouzita
bez suhlasu laboratoria k propagacnym alebo publikatnym acelom.

7. Doplitujiice informacie :

Protokol vypracoval : Morav¢ikova Janka

Za spravnost’ protokolu zodpoveda : Ing. Vladimir Dobo3

Datum vykonania skadok :  15.5.2018- 29.5.2018 Détum vydania protokolu : 29.5.2018
Pocet listov protokolu : 3

Protokol schvalil : Mgr. Mmz'ka Klincova, riaditel’ divizie chémie a mikrobiologie
/

koniec protokolu
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Protokol o odbere vzorky pitnej a mineralnej vody a vody pouZivanej pri vyrobe
potravin a napojov

Evidenéné ¢&islo protokolu: 4464, 4465/2018

Ddévody odberu vzorky: Objednavka: Regionalna vodarenska spolo¢nost’,
Vlara — Vah, s.r.0., J. Palu 2/3, Nem3ova

Lokalita (miesto odberu): Horné Sinie

Bod odberu (vzorkovany objekt): wc, vodovodny ventil

Oznadenie zdroja vzorky: OM4 (M) — OcU

Datum odberu: 15.5.2018

Cas (zaciatok-ukoncenie odberu): 9:55 — 10:05 hod.

Vzhlad a stav vodného utvaru: Farba (zmyslovo). bezfarebna

Zapach (zmyslovo): mierny pach po chlore

Chut (zmyslovo): ----
Konzervovanie vzoriek (SOP-DCH-31): chladenie 2-5 °C
Sposob skladovania a transportu vzoriek: vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5 °C
Rozsah poladovanych lab. analyz: uplny rozbor podla Vyhlasky MZ SR ¢. 247/2017 Z.z.

Uprava vody: dezinfekcia: chlorovanie

ina uprava: bez inej upravy
Ostatné udaje: Miestne meteorologické podmienky:
Teplota vzduchu:19,8°C (interiér) Atmosfeéricky tlak kPa. - - -
MERANIA NA MIESTE ODBERU
Nazov skusky Hodnota Jednotka Metoda
Teplota vody 15,7 °C STN 75 7375
Vol'ny chlér 0,15 mg/1 SOP-DCH-31

Poznamky k uiprave vzoriek a zabezpedenie kvality:
Odber a konzervdcia vzoriek a zabezpelenie kvality boli vykonané v silade so smernicou SM-13
podla metodiky SOP-DCH-31. Teplota prostredia pocas transportu: dataloger — zdznamnik

nadstavby

Evidenéné ¢&islo protokolu o odbere je zhodné s evidenénym &islom protokolu o skuske.

Protokol o skiaske méZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouZitd bez siihlasu laboratéria
k propaga¢nym alebo publikaénym téelom.

Odobral : Mgr. Monika Klincova f i | | y %

Schvdlil: Mgr. Monika Klincovd, manaZér vzorkovania

INGEQ-26/05-0/1 Koniec protokolu



