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LA 4 4
Protokol o skuske ¢.: 4757/2019
1. Objednavatel’ skaok :
Nézov organizicie : Regionalna vodarenskd spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizdcie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova
ICO: 3668 2888
2. Cislo zakazky :
3. Druh odobratej vzorky: pitna voda
4. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlitka MZ SR ¢. 247/2017 Z.z. -GpIna analyza pre HZ
5. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu:  Horné Srnie Vzorku odobral : Mgr. Monika Klincova
Oznacenie zdroja : VZ /Rybniky/ Datum odberu : 30.5.2019
Evidenéné &islo vzorky :  4757/2019 Détum prevzatia vzorky : 30.5.2019
6. Vysledky skudok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metdda Typ Limit [Hodnotenie
U skuask
Escherichia coli 0 KTJ100 mlf 15% | STNISO 9308-1 A 0 vyhovuje |
Koliformné baktérie i 0 KTJ/100 ml| 10% | STNISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 ml[ 16% | STNISO 7899-2 A 0 vyhovuje |
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 8 KTV/Iml | 20% |[STNENISO6222( A 2x102 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ/1ml | 25% |[STNENISO6222| A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml | STN 757711 A 0 vyhovuje
V1dknité baktérie 0 jedince/ml STN 757711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml B STN 75 7711 A 0 vyhovuje |
Mitve organizmy 0 jedince/ml STN 75 7711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pol'a % STN 75 7711 A 10 vyhovuje
Abioseston 1 okr.pola %| 13% STN 757712 A 10 vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml| 25% | STNISO 14189 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky: A - akreditovana skuska, N - neakreditovana skiska, S - skadka vykonana formou subdodavky
U - Rozdirena neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpokladd, Ze obsahuje velky podiel hodnét z rozdelenia,

ktoré moZno priradit’ k meranej veli¢ine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej $tandardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.
Uvedené vysledky sa tykaji dodanej vzorky. Protokol o skiske mo¥e byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Gast’ nesmie byt pouzita
bez sihlasu laboratoria k propagadnym alebo publikatnym tcelom.

7. Dopliiujiice informacie :

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skugke :

Protokol vypracoval :

Datum vykonania skusok :
Pocet listov protokolu : 1

Protokol schvalil : Mgr. Monika

Moravéikova Janka
Za spravnost protokolu zodpoveda :

Ing. Vladimir Dobo§
30.5.2019- 3.6.2019
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Protokol o odbere vzorky pitnej a mineralnej vody a vody pouzivanej pri vyrobe
potravin a napojov

Evidenéné ¢&islo protokolu: 4757/2019

Dévody odberu vzorky: Objednavka: Regionalna vodarenska spolo¢nost,
Vlara — Vah, s.r.o., J. Palu 2/3, Nem$ova

Lokalita (miesto odberu): Horné Srnie

Bod odberu (vzorkovany objekt): VZ

Oznacenie zdroja vzorky: VZ (Rybniky)

Ddtum odberu: 30.5.2019

Cas (zaciatok-ukoncenie odberu): ~ 08:40 — 08:50 hod.

Vzhlad a stav vodného titvaru: Farba (zmyslovo): bezfarebna

Zapach (zmyslovo): bez zapachu

Chut’ (zmyslovo).: ----
Konzervovanie vzoriek (SOP-DCH-31): chladenie 2-5 °C
Sposob skladovania a transportu vzoriek: vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5 °C
Rozsah poZadovanych lab. analyz: MBR podl'a Vyhlasky MZ SR €. 247/2017 Z.z.

Uprava vody: dezinfekcia: chlérovanie
ind tprava:  bez inej upravy

Ostatné udaje: Miestne meteorologické podmienky:

Teplota vzduchu:  19,0°C (interiér) Atmosfeéricky tlak kPa: - - -
MERANIA NA MIESTE ODBERU
Nazov skusky Hodnota Jednotka Metoda
Teplota vody 13,2 ¢ STN 75 7375
Volny chlor 0,13 mg/1 Cl, SOP-DCH-31

Poznamky Kk uprave vzoriek a zabezpedenie kvality:
Odber a konzervacia vzoriek a zabezpedenie kvality boli vykonané v sulade so smernicou SM-13
podla metodiky SOP-DCH-31. Teplota prosiredia pocas transportu. dataloger — zdznamnik

nadstavby

Evidenéné &islo protokolu o odbere je zhodné s evidenénym ¢&islom protokolu o skiske.

Protokol o skiiske mdZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt’ pouZita bez suhlasu laboratéria
k propagaénym alebo publika¢nym tcelom.
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Schvalil: Mgr. Monika Klincova nazér vzorkovania
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