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Protokol o odbere vzorky pitnej a mineralnej vody a vody pouZivanej pri vyrobe
potravin a napojov

Eviden¢né ¢islo protokolu: 10468, 10469/2019

Dévody odberu vzorky: Objednavka: Regiondlna vodéarenska spolo¢nost’,
Vlara — Viah, s.r.0., J. Palu 2/3, Nemsova

Lokalita (miesto odberu): NemsSova

Bod odberu (vzorkovany objekt): MS ul. Odbojarov

Oznadenie zdroja vzorky: OM7(M) - MS ul. Odbojéarov

Datum odberu: 15.10.2019

Cas (zaciatok-ukoncenie odberu): 11:00 — 11:10 hod.

VzhPad a stav vodného utvaru: Farba (zmyslovo): bezfarebna

Zdapach (zmyslovo): bez zapachu

Chut’ (zmyslovo). ----
Konzervovanie vzoriek (SOP-DCH-31 ): chladenie 2-5 °C
Sposob skladovania a transportu vzoriek: vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5 °C
Rozsah poZadovanych lab. analjz: minimdlny rozbor podla Vyhlasky MZ SR & 247/2017 Z.z.

Uprava vody: dezinfekcia:  chlorovanie
ind tiprava:  bez inej Upravy

Ostatné udaje: Miestne meteorologické podmienky:

Teplota vzduchu: 21,6°C (interiér) Atmosféricky tlak kPa: - - -
MERANIA NA MIESTE ODBERU
Nazov skusky Hodnota Jednotka Metoda
Teplota vody IF.A e STN 75 7375
Volny chlor 0,22 mg/l Cl, SOP-DCH-31
pH 7,30 PP-DCH-16
Vodivost’ 57,6 mS/m PP-DCH-22

Poznamky k uiprave vzoriek a zabezpecenie kvality:
Odber a konzervacia vzoriek a zabezpedcenie kvality boli vkonané v sillade so smernicou SM-13
podla metodiky SOP-DCH-31. Teplota prostredia pocas transportu: dataloger — zdznamnik

nadstavby
Eviden¢né ¢islo protokolu o odbere je zhodné s evidenénym &islom protokolu o skuske.
Protokol o skiske modze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ast’ nesmie byt” pouZita bez stihlasu laboratéria
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Odobral : Lubica Giablova , '%
B,
Schvalil: Mgr. Monika Klincova, manazér vzorkovania | /7 Gey
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Protokol o skuske ¢.: 10468/2019
1. Objednavatel’ skasok :
Nazov organizdcie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vih, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem&ova
ICO: 3668 2888
2. Cislo zakazky :  L16/060
3. Matrica vzorky:
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaska MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Nem3ova . Vzorku odobral : Giablova Lubica
Oznacenie zdroja : OM7 /M/- MS Ul. Odbojérov Détum odberu : 15.10.2019
Evidenéné ¢islo vzorky :  10468/2019 Diétum prevzatia vzorky : 15.10.2019
7. Vysledky skisok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nézov skusky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZitd metoda Typ Limit [Hodnotenie
U skisky
Escherichia coli 0 KTJ/100 ml| 15% | STN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje |
Koliformné baktérie 0 KTJ/100ml| 10% | STN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Enterokoky ) 0 KTJ/100ml| 16% | STNISO7899-2 | A 0  [vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ)1ml | 20% [STNENISO6222 A 2x102 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTI1ml | 25% |[STNENISO6222 A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 _jedince/ml STN757711 A 0 vyhovuje
Vl1aknité baktérie 0 jedince/ml | STN757711 A 0 vyhovuje |
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0  [jedince/ml STN 757711 A 0 vyhovuje
Mrtve organizmy 0 jedince/ml _STN757711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pol'a % SIN757711 A 10 vyhovuje
Abioseston 3 okr.pola %| 13% STN757712 A 10 vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml| 25% STN ISO 14189 A 0 vyhovuje
Vysvetlivky: A-akreditovana skaska, N - neakreditovana skuska. S - skuska vykonand externym poskytovatelom vykonu skugky
U - Rozsirena neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, 7e obsahuje velky podiel hodnét z rozdelenia.
ktoré mozno priradit’ k meranej velitine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.
Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana. Laboratdrium nezodpovedi za informécie o vzorke, ktoré poskytol zikaznik.
Protokol o skiske méze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzita bez sihlasu laboratéria k propaga¢nym
alebo publikaénym uéelom.
8. Doplitujiice informacie :
Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobioldgie, Byt¢icka 16,010 0] lema
Protokol vypracoval : Moravé¢ikova Janka c,\»;\‘ N3 g,
Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske: “""3 :
Datum vykonania skusok :  15.10.2019- 1@8.10.2019 e, 22:10.2019 M,
Pocet listov protokolu : 1 | ’50- ? %
’ Ll s, 8 )
A = g .00, 5 ¢
Protokol schvalil: Ing. Cibula Rébert, generalny riaditel Al
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Protokol o skuske ¢.: 10469/2019
1. Objednavatel’ skiSok :
Nazov organizéacie : Regiondlna vodéarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 NemSova
ICO: 3668 2888
2. Cislo zakazky :  L16/060
3. Matrica vzorky:
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaika MZ SR ¢. 247/2017 Z.z -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Nemgova . Vzorku odobral : Giablova Cubica
Oznacenie zdroja : OM7 /M/- MS Ul. Odbojarov Détum odberu : 15.10.2019
Evidené¢né ¢islo vzorky :  10469/2019 Datum prevzatia vzorky : 15.10.2019
7. Vysledky skasok :
B.Fyzikdlne a chemické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota | Jednotka |Neistota | PouZitd metoda Typ Limit | Hodnotenie
U skiasky

Dusi¢nany 10,1 mg/1 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje |
Dusitany ) <0,01 mg/l PP-DCH-25 A 0,50 | vyhovuje
|Absorbancia pri 254 nm 0,02 - 4% PP-DCH-01 A 0,080 | vyhovuje |
Aménne i6ny _<0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje
Farba <2 mg/1 Pt PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje
ChSK-Mn 0,81 mg/] 9% _PP-DCH-21 A 3.0 vyhovuje
Mangén 5,6 ug/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
pH 7,30 - 2% PP-DCH-16 A ]16,5-9,5| vvhovuje
Teplota vody 17,1 R 0,2 | STN757375 A §-12
Zakal <l FNU PP-DCH-74 A 5,0 | vyhovuje |
Pach bez zapachu | PP-DCH-72 | N vyhovuje
Zelezo celkové <0,005 mg/] _PP-DCH-58 | A | 020 | vyhovuje |
Konduktivita 57,6 mS/m , PP-DCH-22 | A | 125 | vyhovuje |
Volny (aktivny)chlor 0,22 me/l 8% SOP-DCH-31 A 0.3 vyhovuje

Vysvetlivky: A-akreditovana skuska, N - neakreditovana skuska, S - skiska vykonana externym poskytovatefom vykonu skusky

U - Rozdirena neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, ze obsahuje v

elky podiel hodnét z rozdelenia.

ktoré mozno priradit’ k meranej velitine. Vypocita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa vzt'ahuju ku vzorke ako bola dodana.

alebo publika¢nym ucelom.

8. Doplitujiice informacie :

Miesto vykonu skiidky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiologie, Byteicka 1
Morav¢ikova Janka

Protokol vypracoval :

Laboratérium nezedpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skiske moze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouZitd bez sihlasu laboratoria k propaganym

Odchylky, dopinky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Datum vykonania skiisok :
Pocet listov protokolu: 1

15.10.2019- 21.10.2019

(-

Protokol schvilil: Ing. Cibula Robert, generdlny riaditel
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