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Protokol o odbere vzorky pitnej a minerdlnej vody a vody pouZzivanej pri vyrobe
potravin a napojov

Eviden¢né ¢islo protokolu: 10474, 10475/2019
Daévody odberu vzorky: Objednavka: Regionalna vodarenska spolo¢nost’,
Vlara — Vah, s.r.o., J. Palu 2/3, Nem3ova
Lokalita (miesto odberu): Trencianska Zavada (Macejka)
Bod odberu (vzorkovany objekt): OM3 (M) — byvala 8kola
Oznacenie zdroja vzorky: OM3 (M) — byvala 8kola
Dadtum odberu: 15.10.2019
Cas (zaciatok-ukoncenie odberi): 11:30 - 11:40 hod.
Vzhlad a stav vodného utvaru: Farba (zmyslovo): bezfarebna
Zapach (zmyslovo): bez zapachu
Chut’ (zmyslovo): ----
Konzervovanie vzoriek (SOP-DCH-31): chladenie 2-5 °C

Sposob skladovania a transportu vzoriek: vzorkovnice prepravované v chladnicke pri 2-5 °C
Rozsah poiadovanych lab. analyz: minimélny rozbor podl'a Vyhlasky MZ SR ¢. 247/2017 Z.z.

Uprava vody: dezinfekcia:  chlorovanie
ind uprava:  bez inej upravy
Ostatné udaje: Miestne meteorologické podmienky:
Teplota vzduchu: 21,7°C (interiér) Atmosféricky tlak kPa: - - -
MERANIA NA MIESTE ODBERU
Nazov skusky Hodnota Jednotka Metoda
Teplota vody 13,6 s STN 75 7375
Volny chlor 0,19 mg/l Cl, SOP-DCH-31
pH 7,34 PP-DCH-16
Vodivost 04,5 mS/m PP-DCH-22

Poznamky k uprave vzoriek a zabezpedenie kvality:

podla metodiky SOP-DCH-31. Teplota prostredia pocas transportu. dataloger — zdznamnik
nadstavby
Evidenéné ¢islo protokolu o odbere je zhodné s evidenénym &islom protokolu o skugke.
Protokol o skuske mdZe byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzitd bez stuhlasu laboratéria
k propagaénym alebo publika¢nym tc¢elom.

L ENVILAB, 8 12
Zilina

Odobral : Cubica Giablova

Schvalil: Mgr. Monika Klincova, manaZér vzorkovania

Odber a konzervacia vzoriek a zabezpecenie kvality boli vykonané v sitlade so smernicou SM-13
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Protokol o skuske ¢.: 10474/2019
1. Objednavatel’ skasok :
Nazov organizécie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Véh, s.r.o.
Adresa organizdcie : J. Palu 2/3, 914 41 Nemsova
ICO: 3668 2888
2. Cislo zakazky :  L16/060
3. Matrica vzorky:
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. Dovady odberu a analyzy vzorky:Vyhlatka MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z. -minimélna analyza pre HZ
0. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu :  Trencianska Zavada - Macejka Vzorku odobral : Giablova Lubica
Oznacenie zdroja : OM3/M/- byvald 8kola Détum odberu : 15.10.2019
Evidenc¢né ¢islo vzorky :  10474/2019 Datum prevzatia vzorky : 15.10.2019
7. Vysledky skaSok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skasky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metéda Typ Limit |Hodnotenie
U skusky

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml| 15% | STNISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTJ/100 ml| 10% | STN ISO 9308-1 A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KTJ/100 mlf 16% | STNISO 7899-2 A 0 vyhovuje
Kultivov. mikroorg, pri 22°C 0 KTJ/1ml | 20% |STN ENISO6222| A 2x10° vyhovuje
Kultivov. mikroorg, pri 36 °C 0 KTJ/Iml | 25% |STNENISO6222| A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml STN 75 7711 A 0 vyhovuje |
Vlaknité baktérie B - 0 jedince/mi STN 757711 A 0 vyhovuje
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 jedince/ml STN 757711 A 0 vyhovuje
Mrtve organizmy , 0 jedince/ml STN 757711 A 30 | vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pol'a % STN 757711 A 10 vyhovuje
Abioseston ) 2 okr.pola %] 13% SIN757712 A 10 vyhovuje |
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml| 25% STN ISO 14189 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky: A-akreditovana skuska, N - neakreditovana skiska, S - skuska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skasky
U - Rozsirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, ze obsahuje velky podiel hodnét z rozdelenia,
ktoré mozno priradit’ k meranej velic¢ine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana.

alebo publika¢nym ucelom.
8. Doplﬁujl’lce informﬁcie

Protokol vypracoval :

Moravélkova J anka

Laboratérium nezodpovedi za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skuske méze byt reprodukovany len kompletny a Zziadna jeho ¢ast nesmie byt pouzita bez shlasu laboratéria k propagaénym

Odchylky. doplnky alebo vynimky oproti normovanej skagke:

Datum vykonania skugok :
Pocet listov protokolu : 1

Protokol schvalil:

Ing. Cibula Robert, g

15.10.2019- 18.

2019

gener alny riaditel’
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1. Objednavatel’ skaSok :

Nézov organizacie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vldra- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : 1. Palu 2/3, 914 41 Nemgova
ICO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :  L16/060

3. Matrica vzorky:

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontr olovanej vzorke :

Miesto odberu :  Tren¢ianska Zavada - Macejka Vzorku odobral : Giablova Lubica
Oznacenie zdroja : OM3/M/- byvala 3kola Détum odberu : 15.10.2019
Evidenéné ¢islo vzorky :  10475/2019 Détum prevzatia vzorky : 15.10.2019

7. Vysledky skiasok :

B.Fyzikilne a chemické ukazovatele

Nizov skisky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky
Dusi¢nany - _ 21.7 mg/l ~10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje
Dusitany ] <0,01 mg/l PP-DCH-25 A 0,50 | vyhovuje |
Absorbancia pri 254 nm_ <0,01 - ) PP-DCH-01 A 0,080 | vyhovuje
Amoénne iény <0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje |
Farba o <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje
ChSK-Mn ] <0,30 mg/l B PP-DCH-21 A 3,0 vyhovuje |
Mangdn B i 4,1 _ pg/l 10% PP-DCH-58 A ~ 50,0 | vyhovuje
pH ) B 7,34 - 2% PP-DCH-16 A ]6,5-95] vyhovuje
Teplota vody , 13,6 °C 0,2 STN 757375 A 8- 12
Zakal _ ) <1 FNU PP-DCH-74 A 5,0 vyhovuje |
Pach ] |bez zapachu ] ; PP-DCH-72 N | vyhovuje
Zelezo celkové _ <0,005 mg/l _ PP-DCH-58 A 0.20 | vyhovuje
Konduktivita _ 64,5 mS/m PP-DCH-22 A 125 vyhovuje |
Vol'ny (aktivny)chlor 0.19 mg/l 8% SOP-DCH-31 A 0,3 vyhovuje

Vysvetlivky: A-akreditovana skuska, N - neakreditovana skiska, S - skuska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skisky

U - Rozsirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, ze obsahuje velky podiel hodndt z rozdelenia,
ktor¢ mozno priradit’ k meranej velicine. Vypocita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana. Laboratdérium nezodpoveda za informécie o vzorke, ktoré poskytol zikaznik.
Protokol o skaske moze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho &ast’ nesmie byt pouzita bez sihlasu laboratoria k propagac¢nym
alebo publikacnym ucelom.

8. Dopliiujuice informacie : 7
Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, By, oftka 16,010 01 Zilma

Protokol vypracoval :  Moraveikové Janka .gJ WGEQ .
Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skagke: ’3 zm'r-"ja.z‘. o
Détum vykonania skSok : 15.10.2019- 21.10.2019 Datum vyda r@plotokolu 24.10 QJGIQ

Pocet listov protokolu : 1
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Protokol schvalil: Ing. Cibula Rébert, generalny riaditel g s
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