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Protokol o skuske ¢.: 4008/2022
1. Objednavatel’ skisok :
Nazov organizicie : Regionalna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova
ICO: 3668 2888
2. Cislo zakazky :
3. Matrica vzorky: voda
4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. I')ﬁvody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 Z.z. -minimélna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke ;
Miesto odberu:  Trencianska Zavada - Nad Oborou Vzorku odobral :  Jan Si¢
Oznaéenie zdroja : VZ /Nad Oborou/ Datum odberu : 7.4.2022
Evidenéné ¢&islo vzorky :  4008/2022 Datum prevzatia vzorky : 7.4.2022
7. Vysledky skiiSok :
A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metdda Typ Limit |Hodnotenie
u skusky

|Escherichia coli 0 KTJ100 ml| 15% |STNENISO9308-[ A 0 vyhovuje
Koliformné baktérie 0 KTI/100 ml| 10% |STNENISO9308-| A 0 vyhovuje
Enterokoky 0 KT)100ml| 16% | STN ISO 7899-2 A 0 vyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJ/1 ml 20% [STNENISO6222| A 200 vyhovuje
I?ultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTJ1 ml 25% | STN EN ISO 6222 A 50 vyhovuje
Zivé organizmy 0 jedince/ml | 40% STN757711 A 0 vyhovuje
Vlaknité baktérie 0 jedince/ml | 20% STN 757711 A 0 \fyhovuie
Mikromycéty stanov. mikroskop. 0 | jedince/ml | 20% STN 757711 A 0 vyhovuje
Mitve organizmy 0 jedince/ml [ 20% STN757711 A 30 vyhovuje
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pola % | 15% STN 757711 A 10 vyhovuje
Abioseston 2 okr.pol'a % | 13% STN 757712 A 10 | vyhovuje
Clostridium perfringens 0 KTJ)/100ml| 25% STN ISO 14189 A 0 vyhovuje

Vysvetlivky: A-akreditovana skuska, N - neakreditovana skidka, S - skiidka vykonana externym poskytovatelom vykonu skusky
Neistota Ure - Roz3irena neistota definuje interval okolo vysledku vzorkovania a merania, vypoéitana nasobenim kombinovanej

standardnej neistoty s koeficientom pokrytia k = 2.
Neistota U - Roz8irena neistota definuje interval okolo vysledku merania. Vypotitand nasobenim kombinovanej $tandardnej neistoty

s koeficientom pokrytia k = 2.

Uvedené vysledky sa vzt'ahuju ku vzorke ako bola dodana.

Laboratérium nezodpoveda za informacic o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.

Protokol o skuske moze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzitd bez suhlasu laboratéria k propagagnym

alebo publikatnym ucelom.
QOdberovy protokol ulozeny
8. Dopliiujiice informacie :

Miesto vykonu skiisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiolégie, Byt¢ickd 16, 010 01 Zilina

Protokol vypracoval :

Moravéikova Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skiuske:

Datum vykonania skusok :
Pocet listov protokolu : 1

7.4.2022 -

11.4.2022

Protokol schvalil: Mgr. Klincovd Monika
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Diétum vydania protokolu :  22.4.2022
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Protokol o skuske €.: 4009/2022

1. Objednavatel’ skuSok :

Nazov organizicie : Regiondlna vodarenska spolognost’ Vlara- Véh, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nemgova
ICO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :

3. Matrica vzorky: voda

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu:  Trencianska Zavada - Nad Oborou Vzorku odobral : Jan Si¢
Oznacdenie zdroja : VZ /Nad Oborou/ Déatum odberu : 7.4.2022
Evidenéné ¢&islo vzorky :  4009/2022 Datum prevzatia vzorky :  7.4.2022

7. Vysledky skisok :

B.Fyzikalne a chemické ukazovatele

Nizov skisky Hodnota | Jednotka |Neistota| PouZitdi metdda Typ Limit | Hodnotenie
U skigky

Dusiénany 12,9 mg/1 10% PP-DCH-24 A 50,0 [ vyhovuje
Dusitany ] <0,01 mg/l PP-DCH-25 A 0,50 vyhovuje
Absorbancia pri 254 nm ‘ <0,01 - PP-DCH-01 A 0,080 | vyhovuje
Amonne idny ) <0,02 mg/l PP-DCH-02 A 0,50 vyhovuje
Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20,0 vyhovuje
ChSK-Mn ) <0,30 mg/l PP-DCH-21 A 3,0 vyhovuje
Mangén 7.7 pg/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje |
pH 7,28 - 2% PP-DCH-16 A 6,5-9,5| vyhovuje
Teplota vody 6.9 e 0,2 STN 757375 A §-12 |

Zakal <1 FNU ~ PP-DCH-74 A 5,0 vyhovuje |
Pach ] bez zapachu PP-DCH-72 N |bez zapac| vyhovuje
Zelezo celkové 0,007 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 vyhovuje |
Konduktivita ] 61,8 mS/m PP-DCH-22 A 125 vyhovuje
Volny (aktivny)chlor 0,29 mg/l 8% SOP-DCH-31 A 0,3 vyhovuje

Vysvetlivky: A-akreditovand skiiska, N - neakreditovana skuska, S - skaska vykonand extemym poskytovatel'om vykonu skusky

Neistota UZE - Rozsirenda neistota definuje interval okolo vysledku vzorkovania a merania, vypotitana nésobenim kombinovanej

Standardnej neistoty s koeficientom pokrytia k = 2.

Neistota U - Roz3irena neistota definuje interval okolo vysledku merania. Vypogitand nasobenim kombinovanej §tandardnej neistoty

s koeficientom pokrytia k = 2.

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana. Laboratérium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skike moze byt’ reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouZita bez sthlasu laboratoria k propaga¢nym
alebo publikaénym ucelom.

Odberovy protokol ulozeny



