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A/N - akreditovand/neakreditovana skuska

Protokol o skuske ¢.: 5814/2020

1. Objednavatel’ skaSok :

Nazov organizicie : Regiondlna vodarenska spoloénost’ Vlara- Vih, s.1.0.
Avdresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem3ova
ICO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :

3. Matrica vzorky:

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :  Tren¢ianska Zavada - Nad Oborou Vzorku odobral : Giablova Lubica
Oznacenie zdroja : Vodojem/ Nad Oborou/ Datum odberu : 19.5.2020
Eviden¢né ¢islo vzorky :  5814/2020 Datum prevzatia vzorky : 19.5.2020

7. Vysledky skusok :

A.Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Nizov skusky Hodnota | Jednotka eistota | PouZita metéda Typ Limit |Hoduotenic
u skisky

[Escherichia coli 0 [KTI100ml| 15% | STNISO9308-1 | A 0 |vhowue
Koliformné baktérie 0 KTJ)/100ml| 10% | STNISO9308-1 | A 0 |vyhovue
Enterokoky 0 KTI/100ml| 16% | SINISO7899-2 | A 0 Jvyhovuje
Kultivov. mikroorg. pri 22 °C 0 KTJl/1ml | 20% [STNENISO6222| A |2x102 |[vyhovue
Kultivov. mikroorg. pri 36 °C 0 KTI/Iml | 25% |[STNENISO6222 A 50 vyvhovu e
Zivé organizmy 0 jedince/ml STN757711 A 0 }"\7171()7\;(1‘ |u
Vlaknité baktérie . 0 jedince/ml STN 757711 A _T(S__ \yhmu |¢7
Mikromycéty stanov., mlkroskop. 0 jedince/ml STN 757711 A 0 | wyhovuje
Mrtve organizmy ] 0 jedince/ml STN 757711 A 30 | vyhovuje.
Zelezité a manganové baktérie 0 okr.pol'a % STN 757711 A 10 vvhovu e
Abiosestén 2 okr.pola%| 13% | STN757712 | A | 10 |vyvhovaie
Clostridium perfringens 0 KTJ/100ml| 25% | STNISO 14189 A 0 vvhovuje

Vysvetlivky: A-akreditovana skdska, N - neakreditovana skiska, S - skiska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skusky

U - Roz8irend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpokladd, ze obsahuje vel'ky podiel hodnét z rozdelenia,
ktoré mozno priradit’ k meranej velicine. Vypocita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2,

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana. Laboratérium nezodpovedi za informécie o vzorke, ktoré poskytol zdkaznik.
Protokol o skiiske moze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzita bez sihlasu laboratdria k propagacnym
alebo publikatnym acelom.

8. Dopliujice informacie :
Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.o., Divizia chémie a mikrobioldgie, Bytgicka 16, 010 OI Z:Iul,ﬂ

Protokol vypracoval :  Moravéikova Janka ;_

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovane) skiske: (r

Datum vykonania skusok @ 19.5.2020- 22.5.2020 Datum vydania pro 01{()'!“‘:‘08'6 2020
& INBEO DERVT

Pocet listov protokolu : 1 ] B A s, E

Protokol schvélil: Ing. Zahon Miroslav, riaditel’ divizie chémie a mikrobiologie
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A/N - akreditovand/neakreditovana skaska

Protokol o skuske ¢.: 5815/2020

1. Objednavatel’ skuSok :

Nazov organizdcie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vih, s.r.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nem3$ova
ICO: 3668 2888

2. Cislo zakazky :

3. Matrica vzorky:

4. Druh odobratej vzorky: pitna voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaska MZ SR ¢. 247/2017 Z.z. -minimalna analyza pre HZ
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu:  Tren¢ianska Zavada - Nad Oborou
Oznacenie zdroja : Vodojem/Nad Oborou/

Vzorku odobral :
Datum odberu :

Giablova Lubica
19.5.2020

Evidenéné ¢islo vzorky :  5815/2020 Datum prevzatia vzorky : 19.5.2020

7. Vysledky skafok :

B.Fyzikdlne a chemické ukazovatele

Nizov skisky Hodnota | Jednotka [Neistota | PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenie
U skusky

Dusi¢nany 14,1 mg/] 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuie

Dusitany <0,01 mg/l ~ PP-DCH-25 A 0,50 | vyhovue

Absorbancia pri 254 nm <0,01 - PP-DCH-01 A | 0,080 | vyhovue

Amonne idny <0,02 mg/l PP-DCH-02 A | 050 [ vyhovue

Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje

ChSK-Mn <0,30 mg/l PP-DCH-21 A | 30 | wvyhovue

Mangan 49 ug/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje

pH 7.47 - 2% PP-DCH-16 A ]65-9,5]| vwhovue

Teplota vody 1 89 € 02 | STN757375 | A | 8-12

Zakal B <1 FNU PP-DCH-74 A 5.0 | vyhovae

Pach bez zapachu PP-DCH-72 N [ vyhovaje

Zelezo celkové 0,005 “mg/l 15% PP-DCH-58 A | 020 | vyhovuje

Konduktivita 74,9 mS/m vPP-DCH—22 A 125 [ vyhovuje

Volny (aktivny)chlor 0.30 mg/l 8% SOP-DCH-31 A 0.3 vvhovue_ |

Vysvetlivky: A-akreditovand skiska, N - neakreditovana skuska, S - skiska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skusky

U - Rozsirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, 7e obsahuje velky podiel hodnét z rozdelenia.
ktoré mozno priradit’ k meranej velicine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej tandardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa vztahuji ku vzorke ako bola dodana. Laboratorium nezodpovedd za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skudke mdZe byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouZita bez sihlasu laboratoria k propagaénym
alebo publikacnym ucelom.

8. Dopliiujice informacie : y P
Miesto vykonu skasky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobiologie, Bytéicka T,() ﬂO 10 01 lelﬂcl
Protokol vypracoval :  Moravéikové Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skuske:

Détum vykonania skagok :  19.52020- 20.5.2020
Pocet listov protokolu : 1

é INGEO - £y s
Datum vydania p iQkolu g"ﬁ"O"O

Protokol schvalil:

Ing. Zdhon Miroslav, riaditel’ divizie chémie a mikrobiologie
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