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A/ - akreditovand/neakreditovana skagka

Protokol o skuske ¢.: 9254/2020
1. Objednavatel’ skusok :

Nazov organizacie :  Regiondlna voddrenska spoloénost’ Vlara- Vah, sr.o.
Adresa organizacie : J. Palu 2/3, 914 41 Nemgsova
ICO: 3668 2888

2. Oznaédenic zakazky : --- Cislo objednavky :

3. Matrica odobratej vzorky: voda

4. Duh vzorky:  pitna voda

5. Dovody odberu a analyzy vzorky: Vyhlaska MZ SR ¢. 100/2018 Z.z.
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu :  Trencianska Zavada - Nad Oborou Vzorku odobral : Giablova Lubica
Oznacenie zdroja : Vodojen/Nad Oborou/ Datum odberu : 7.7.2020
Evidencné ¢&islo vzorky @ 9254/2020 Datum prevzatia vzorky : 7.7.2020

7. Vysledky skisok :

Radiologické ukazovatele (osved&enie o akrediticii & S-008)

Nizov skasky a U rel dnp PouZiti Meraci pristroj Typ
(meran jednotka) (Bg/l) % (Bg/l) metodika skusky
dvValfa 0,05 60% 0,04 STN 75 7611 kap. 4 alfa beta automaticky mera¢ A

{ Bg/l ) EMS 3

dVbeta <0,10 --- 0.1 STN 75 7612 alfa beta automaticky mera¢ A

( Bg/l ) EMS 3

dVRn222 4,62 20% 0,5 STN 757615 kap. 2 dvojtrasovy analyzator MC A

( Bg/l ) 2256

Vysvetlivky: A - akreditovand skaska, N - neakreditovana skuska, S - skuska vykonana externym poskytovatel'om vykonu skidky.

d - objemova aktivita, dV alfa - celkova abjemové aktivita alfa, AV beta - celkova objemovi aktivita beta,

dVi - celkova objemovi aktivita i-tého radionuklidu, Urel - relativna rozsirena neistota pre kvantil normélneho rozdelenia k I-gama =1,96
AND - najmensia detegovatelna objemova aktivita pre kvantil normalneho rozdelenia K 1-alfa= K 1 -beta = 1,65

Rozhodnutie o registracii sluzby dolezitej z hladiska radiaénej ochrany na stanovenie radiologickych ukazovatelov kvality pitnej,

pramenitej a mineralnej vody Regiondlneho tiradu verejn¢ho zdravotnictva v Banskej Bystrici - &islo spisu : 2806/2018.

Tabulka s vysledkami skusok je uvadzana vo forme, ktori pozadoval zakaznik.

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke, ako bola dodana. Laboratérium nezodpovedi za informécie o vzorke, ktoré poskytol zdkaznik.
Protokol o skiske moze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho Sast’ nesmie byt pouzita bez sahlasu laboratoria k propagacnym
alebo reklamnym G¢elom.

8. Dopliiujtice informacie :

Miesto vykonu skisky: INGEO-ENVILAB, s.r.0., Divizia chémie a mikrobioldgie, Bytéicka 16, 0!0 01 Zlhna
Protokol vypracoval :  Moravéikovd Janka

Odchylky, doplnky alebo vynimky oproti normovanej skiske: S "o
Datum vykonania skugok : 7.7)2020-  13.7.2020 Détum vydania profokolu : 3.8.2020
Pocet listov protokolu : 1 g
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Protokol schvalil: Ing. Zahon/Miroslav, riaditel’ divizie chémie a mikrobiolégie
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Protokol o skuske ¢.: 9253/2020

1. Objednavatel’ skaSok :
Nézov organizicie : Regiondlna vodarenska spolo¢nost’ Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : . Palu 2/3, 914 41 Nemgova
ICO: 3668 2888
2. Oznadenie zakazky :
3. Matrica odobratej vzorky: voda
4. Druh vzorky:  pitnéd voda
5. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhliska MZ SR ¢&. 247/2017 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :
Miesto odberu: Trenc¢ianska Zavada - Nad Oborou Vzorku odobral : Giablova Cubica
Oznacenie zdroja : Vodojem/Nad Oborow/ Datum odberu : 7.7.2020
Evidenéné ¢islo vzorky :  9253/2020 Datum prevzatia vzorky : 7.7.2020
7. Vysledky skuasok :
B.Fyzikalne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele
Nizov skudky Hodnota |Jednotka |Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenic

U skiisky
Antimén <1,0 ng/l PP-DCH-114 A 5,0 vyhovuje |
Arzén <1 ng/l ~_ PP-DCH-114 A 10,0 [ vyhovuje
Bor 0,03 mg/1 10% PP-DCH-58 A 1.0 vyhovuje
Dusi¢nany 13,1 mg/l 10% PP-DCH-24 A 50,0 | vyhovuje
Dusitany | <001 mg/l | PP-DCH-25 A 0,5 [ vyhovuje |
Fluoridy <0,10 | mg/l PP-DCH-27 A 1.5 vyhovuje
Chrém celkovy <1 | pgl PP-DCH-58 A 50.0 | vyhovuje
Kadmium <0,3 ug/l PP-DCH-58 A 50 | vyhovuje
Kyanidy celkové B <5 ng/l PP-DCH-12 A 50,0 | vyhovuje
Med’ 0,004 mg/l 15% PP-DCH-58 | A 2.0 vyhovuje
Nikel 1 pg/l 15% PP-DCH-58 A 20,0 | vyhovuje
Olovo <l ug/l PP-DCH-113 A 10,0 | vyhovuje |
Ortut® <0,2 pg/l PP-DCH-57 A 1,0 [ vyhovuje |
Selén - 1 | pgl 20% PP-DCH-114 A 10,0 | vyhovuje
Zelezo celkové 0.006 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje
b) Organické ukazovatele
Nizov skisky Hodnota | Jednotka [Neistota| PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenie

U skusky
Benzén - <0,1 pg/l PP-DCH-28 A 1,0 | vyhovuje
Chlorbenzén <0,10 | pgl PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje
Dichlérbenzény - <0,075 ug/l PP-DCH-28 A [ 030 [ vyhovuje
1,2-dichléretan <0,30 ug/l PP-DCH-28 A 3.0 vyhovuje
Aldrin - - - <0,0075 [ pg/l L PP-DCH-18 A 0,03 | vyvhovuje |
44’-DDE <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
4.4’ -DDT B <0,025 | ng/l - PP-DCH-18 A 0,1 | vyhovuje
Dieldrin o <0,0075 | npg/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
Endrin S ] <0,025 [ gl PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |
Hexachlorbenzén <0025 [ ng/l PP-DCH-18 A 0.1 vyhovuje |
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b) Organické ukazovatele
Nazov skiisky Hodnota | Jednotka [ Neistota| PouZiti metoda Typ Limit | Hodnotenic
U skuisky
Heptachlér <0,0075| pgl PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
Lindan (Gama-HCH) - <0,025 | pg/l PP-DCH-18 A 0,1 | vyhovuje |
Metoxychlor <0,025 ug/l _ PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Pesticidy spolu <0,1 pg/l PP-DCH-18 A 0,50 | vyhovuje
Polyaromatické uhlovodiky <0,025 ug/l PP-DCH-17 A 0,10 | vyhovuje
Benzo(a)pyrén <0,003 ng/l ~ PP-DCH-17 A 0,010 | vyhovuje |
Tetrachléretén aTrichléretén <1,0 | gl PP-DCH-28 A | 10,0 | vyhovuje
Stanovenie halooctovych kyselin <10 ug/l subdodavka A/S 60.0 vyhovuje
¢) Ukazovatele, vySetrované pri dezinfekeii a chemickej uprave vody -
Nizov skudky Hodnota | Jednotka | Neistota | PouZita metdda Typ Limit | Hodnotenic
U skusky i
'Volny (aktivny)chlor 0,29 mg/l | 8% $SOP-DCH-31 A 0,3 vyhovuje
Bromi¢nany <25 ng/l PP-DCH-62 N 10,0 | vyhovuje |
2,4-dichlérfenol <0,1 ng/l PP-DCH-29 A 2.0 | vyhovuje
2.4.6-trichlérfenol B | <0,1 ug/l _PP-DCH-29 | A 10,0 | vyhovuje |
Stanovenie chloritanov <0,10 [ mg/ subdodavka A/S | 0,20 | vyhovuje
Stanovenie chlore¢nanov <0,10 mg/l subdodavka | AJ/S 0,20 | vyhovuje |
Trihalometany spolu <0,002 | mg/l PP-DCH-28 A 0,10 | vyhovuje
Stanovenie halooctovych kyselin <10 ug/l 3 _subdodavka A/S 60.0 | vyhovuje
Striebro <1,0 ug/l PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
d) Ukazovatele, ktoré mdéZzu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody
Nazov skusky Hodnota |Jednotka | Neistota| PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenic
U skuiSky
Absorbancia pri 254 nm <0,01 - PP-DCH-01 A 0,080 | vyhovuje
Amonne iony <002 | mg/l PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje |
Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 A 20,0 | vyhovuje
ChSK-Mn <0,30 mg/l PP-DCH-21 A 3.0 | vyhovuje
Chloridy 4,25 _mg/l 4% | PP-DCH-20 A 250 vyhovuje
Mangan 6,9 ng/l 10% | PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
pH 7,13 - 2% PP-DCH-16 A [65-95] vyhovuje
Sirany 27,6 mg/l [ 10% PP-DCH-19 A 250 | vyhovuje
Teplota vedy 11,8 °C 0.2 STN 757375 A R
Zakal <1 FNU | PP-DCH-74 A 5.0 _vyhovuje
Pach _bez zapachu PP-DCH-72 N vyhovuje
Zelezo celkové 0,006 mg/l | 15% | PP-DCH-58 A | 0,20 | vyhovuje |
Konduktivita 62,7 mS/m PP-DCH-22 | A 125 | vyhovuje |
Sodik 3.9 mg/l 7% PP-DCH-112 A 200 vyhovuje |
e) Latky, ktorvch pritomnost’ v pitnej vode je Ziadiica
Nazov skisky Hodnota |Jednotka |Neistota| PouZitd metdda Typ Limit |Hodnotenie
U skii§ky
Hor¢ik 17,0 mg/1 4% PP-DCH-10 A 125.0
Vapnik 113 _mg/l 4% PP-DCH-09 A min.30
Vapnik a horéik 3.52 mmol/l 4% PP-DCH-11 A 1.1-50

Vysvetlivky: A-akreditovand skaska, N - neakreditovana skaska, S - skudka vykonana externym poskytovateTom vykonu skusky
U - Rozsirend neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpokladd, ze obsahuje vel'ky podiel hodnot z rozdelenia,
ktoré mozno priradit’ k merangj velicine. Vypotita sa nasobenim kombinovanej tandardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa vztahuji ku vzorke ako bola dodana.

alebo publikacnym ucelom.

Laboratorium nezodpoveda za informacie o vzorke, ktoré poskytol zakaznik.
Protokol o skiiske mdze byt reprodukovany len kompletny a Ziadna jeho ¢ast’ nesmie byt pouzitd bez sihlasu laboratoria k propagacnym



