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A/ - akreditovana/neakreditovana skuska

Protokol o skuske ¢.: 9256/2020

1. Objednavatel’ skiSok :

Néazov organizacie :  Regionalna vodarenska spolo¢nost” Vlara- Vah, s.r.o.
Adresa organizacie : . Palu2/3, 914 41 NemSova
ICO: 3668 2888

2. Oznadenie zakazky :

3. Matrica odobratej vzorky: voda

4. Druh vzorky: pitna voda

5. Dévody odberu a analyzy vzorky:Vyhlaska MZ SR €. 247/2017 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov
6. Udaje o kontrolovanej vzorke :

Miesto odberu : Trencianska Zavada - Macejka Vzorku odobral : Giablova Lubica
Oznacenie zdroja : Vodojem/Macejka/ Datum odberu : 7.7.2020
Eviden¢né ¢islo vzorky © 9256/2020 Datum prevzatia vzorky : 7.7.2020

7. Vysledky ski3ok :

B.Fyzikdlne a chemické ukazovatele
a) Anorganické ukazovatele

Niazov skasky Hodnota | Jednotka | Neistota| PouZiti metoda Typ Limit | Hodnotenic
U skisky |
Antimén <1,0 ng/l _PP-DCH-114 A 50 vyhovuje |
Arzén - <] weg/l | PP-DCH-114 A 10,0 [ vyhovuje
Bor - 0,03 mg/l 10% PP-DCH-58 A 1,0 vyhovuje
Dusi¢nany 214 mg/] 10% | PP-DCH-24 A | 50,0 | vyhovuje
Dusitany - <0,01 mg/l PP-DCH-25 A 0,5 vyhovuje |
Fluoridy 1 0,1 mg/1 10% PP-DCH-27 A 1,5 vyhovuje
Chrom celkovy ] <1 pg/l | PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
|Kadmium . ] <03 pg/l PP-DCH-58 (29 5,0 | vyhovuje
Kyanidy celkové <5 pg/l | PP-DCH-12 A | 50,0 [ wvyhovuje
(Med” - | 0,003 | mg/l 15% PP-DCH-58 A 2,0 | vyhovuje _
Nikel ] 1 ug/l 15% PP-DCH-58 A 20,0 | vyhovuje
Olovo <l ng/l PP-DCH-113 A 10,0 | vyhovuje |
Ortut o <0,2 [ ngl PP-DCH-57 A 1,0 vyhovuje
Selén 1 png/l 20% PP-DCH-114 A 10,0 [ vyhovuje
Zelezo celkové 0011 | mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje |

b) Organické ukazovatele

Nizov skasky Hodnota |Jednotka [Neistota [ PouZiti metéda Typ Limit | Hodnotenic
U skusky
Benzén <0,1 g/l PP-DCH-28 | A 1,0 vyhovuje
Chlorbenzén , ~<0,10 pg/l ___ PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje |
Dichlérbenzény <0,075 | pg/l PP-DCH-28 A 0,30 [ vyhovuje
1.2-dichléretan <030 | pg/l PP-DCH-28 A 3,0 | vyhovuje
Aldrin <0,0075( npgl | PP-DCH-18 A | 0,03 | vyhovuje
4.4°-DDE - <0,025 | pgi PP-DCH-18 A 0.1 | vyhovuje |
4.4° -DDT <0,025 | pg/l | PP-DCH-18 A | 0.1 vyhovuje
Dieldrin <0,0075 | pg/l PP-DCH-18 A 0,03 | vyhovuje
Endrin <0,025 | pg/l | PP-DCH-18 A 0.1 vyhovuje
Hexachlorbenzén <0,025 ug/l PP-DCH-18 A 0.1 vyhovuje
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b) Organické ukazovatele
Nizov skisky Hodnota |Jednotka | Neistota| PouZitd metéda Typ Limit | Hodnotenic
U skasky
Heptachlor <0,0075 | ng/l PP-DCH-18 A | 0,03 | vyhovuje
Lindan (Gama-HCH) <0,025 | ng/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje |
Metoxychlor <0,025 | g/l PP-DCH-18 A 0,1 vyhovuje
Pesticidy spolu ) - <0,1 ng/l PP-DCH-18 A 0,50 | vyhovuje |
Polyaromatické uhlovodiky <0,025 | pg/l ~_ PP-DCH-17 A 0,10 | vyhovuje
Benzo(a)pyrén ) <0,003 | ng/l PP-DCH-17 A | 0,010 | vyhovuje
Tetrachléretén aTrichléretén <1,0 ug/l PP-DCH-28 A 10,0 | vyhovuje
Stanovenie halooctovych kyselin <10 ng/l subdodavka A/S 60.0 | vyhovuje
¢) Ukazovatele, vySetrované pri dezinfekeii a chemickej iprave vody
Nazov skiugky Hodnota |Jednotka |Neistota | PouZiti metdda Typ Limit | Hodnotenic
u skii$ky
|Vol'ny (aktivny)chlor 0,20 mg/l 8% SOP-DCH-3 1 A 0,3 vyhovuje
Bromi¢nany <235 ng/l PP-DCH-62 N 10,0 [ vyhovuje
2,4-dichlérfenol e <0,1 [ pg/l PP-DCH-29 A 2,0 vyhovuje
2.4, 6-trichlorfenol <0,1 pgll PP-DCH-29 A 10,0 | vyhovuje
Stanovenie chloritanov <0,10 mg/l subdodavka A/S | 0,20 | vyhovuje
Stanovenie chlore¢nanov <0,10 | mg/l __subdodavka A/S 0.20 | vyhovuje |
Trihalometany spolu _ <0,002 | mg/l PP-DCH-28 A 0,10 | vyhovuje
Stanovenie halooctovych kyselin <10 | pg!l subdodavka A/S 60.0 | vyhovuje
Striebro <1,0 ug/l PP-DCH-58 A 50.0 vyhovuje
d) Ukazovatele, ktoré mozu nepriaznivo ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody
Nézov skiasky Hodnota |Jednotka | Neistota | PouZitA metdda Typ Limit | Hodnotenic
U skisky
Absorbancia pri 254 nm <0,01 - PP-DCH-01 A 0,080 [ vyhovuje
Amonne idony <0,02 ~mg/l PP-DCH-02 A 0,50 | vyhovuje
Farba <2 mg/l Pt PP-DCH-76 | A 20,0 | vyhovuje
ChSK-Mn <0,30 mg/l PP-DCH-21 A 3,0 vyhovuje
Chloridy 6,03 mg/1 4% PP-DCH-20 A 250 | vyhovuje
' Mangan 5.6 ug/l 10% PP-DCH-58 A 50,0 | vyhovuje
}L_ - 7,22 =2 o 2% PP-DCH-16 A 6,5 e 9,15___\_’)('110\"[1]‘6 :
Sirany B 30,0 mg/l 10% PP-DCH-19 A 250 vyhovuje
Teplota vody 14,9 °C__ 0,2 STN 75 7375 A ol o]
Zakal B <l | FNU _ PP-DCH-74 A 5.0 vyhovuje
Pach . bez zapachu B PP-DCH-72 N vyhovuje
Zelezo celkové 0,011 mg/l 15% PP-DCH-58 A 0,20 | vyhovuje
Konduktivita 64.6 mS/m | PP-DCH-22 A 125 vyhovuje
Sodik 4.8 mg/l 7% PP-DCH-112 A 200 vyhovuje
e) Latky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziadtica
Nizov skiiky Hodnota |Jednotka (Neistota| PouZiti metoda Typ Limit [Hodnotenie
U skisky
Hor¢ik B 24,8 mg/l 4% | PP-DCH-10 A 125.0
Viapnik 103 mg/l 4% PP-DCH-09 A min.30 |
Viapnik a hor¢ik 3,58 mmol/l 4% PP-DCH-11 A 1.1 = 5q{)—

Vysvetlivky: A-akreditovand skoska, N - neakreditovana skuska, S - skiska vykonand externym poskytovatelom vykonu skusky
U - Rozsirena neistota definuje interval okolo vysledku merania, o ktorom sa predpoklada, e obsahuje velky podiel hodnét z rozdelenia.

ktoré mozno priradit’ k meranej veli¢ine. Vypocita sa nasobenim kombinovanej Standardnej neistoty koeficientom pokrytia k=2.

Uvedené vysledky sa vztahuju ku vzorke ako bola dodana.

Laboratérium nezodpovedi za informécie o vzorke, ktoré poskytol zikaznik.

Protokol o skiske méze byt reprodukovany len kompletny a ziadna jeho Cast’ nesmie byt pouzita bez sihlasu laboratoria k propagagnym

alebo publikatnym ucelom.



